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HYDROTECHNIKA INŻ. ZBIGNIEW LEWANDOWSKI
88-100 INOWROCŁAW METALOWCÓW 7
Temat
               WEWNĘTRZNA INSTALACJA Z.W., KANALIZACJI,
               C.W.U. I CYRKULACJI
Tytuł rysunku

ROZWINIĘCIE - INSTALACJA C.W.U. I CYRKULACJI
Inwestor
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA HARCERSTWA POLSKIEGO 15
88-100 INOWROCŁAW
Autor projektu

INŻ. ZBIGNIEW LEWANDOWSKI
Wykonał

INŻ. ZBIGNIEW LEWANDOWSKI
Sprawdził

MGR INŻ. ANDRZEJ ZGRZEBNICKI

Faza

PB
Data

12.2014
Skala

-
Nr rys.

13

Podpis

Podpis

Podpis

MTCV (A)
49.00

DN15  

16 x 2.7
Izol. 20 mm

Izol. 20 mm32 x 5.4

32 x 5.4
Izol. 20 mm

16 x 2.7 16 x 2.720 x 3.4

25 x 4.2
Izol. 20 mm

16 x 2.716 x 2.7

16 x 2.7

20 x 3.4
Izol. 20 mm

16 x 2.7

16 x 2.7
16 x 2.7

16 x 2.7
Izol. 20 mm

B

MTCV (A)
48.50
DN15  

16 x 2.7
Izol. 20 mm

16 x 2.7
Izol. 20 mm

Ciśn. dysp. CW=310.95 kPa
Ciśn. pompy cyrk.=0.6869 kPa

Q CW=1.06 dm³/s
V Cyrk=0.02 dm³/s

Izol. 30 mm40 x 6.7

16 x 2.7
Izol. 20 mm

Izol. 20 mm32 x 5.4

50 x 8.3
Izol. 30 mm

MTCV (A)
48.00
DN15  

16 x 2.7
Izol. 20 mm

MTCV (A)
48.50
DN15  

Izol. 20 mm32 x 5.4
Izol. 20 mm32 x 5.4

20 x 3.4
Izol. 20 mm

16 x 2.7
Izol. 20 mm

16 x 2.7
Izol. 20 mm

16 x 2.7
Izol. 20 mm

16 x 2.7
Izol. 20 mm

16 x 2.7
Izol. 20 mm

16 x 2.7
Izol. 20 mm

p9 p10 p11 p12

32 x 5.4
Izol. 20 mm

16 x 2.7 16 x 2.7

16 x 2.7

25 x 4.2
Izol. 20 mm

16 x 2.7

20 x 3.4
Izol. 20 mm

16 x 2.7

16 x 2.7

16 x 2.716 x 2.7

p9a

32 x 5.4
Izol. 20 mm

25 x 4.2
Izol. 20 mm

16 x 2.716 x 2.716 x 2.7

16 x 2.7 16 x 2.7

16 x 2.7

20 x 3.4
Izol. 20 mm

16 x 2.716 x 2.7

16 x 2.7

16 x 2.7

20 x 3.4

25 x 4.2
Izol. 20 mm

16 x 2.7
16 x 2.7

32 x 5.4
Izol. 20 mm

16 x 2.7
16 x 2.7

16 x 2.7 16 x 2.7

20 x 3.4
Izol. 20 mm

16 x 2.7 16 x 2.7


